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1. Objekto pavadinimas, adresas ir savininkas:

Objektas: Katilinés (kadastrinis Nr, 4H2b) kapitalinio remonto, kuro sandélio ir diimtraukio
statybos Zietelos g. 3 Vilniuje projektas.
UZsakovas: UAB , Aligjaus investicijos®, imonés kodas 302423361, Zictelos g. 3, Vilnius,

2. Prijungimo tadkas ir $ilurnos pirkimo — pardavimo riba:

| Silumos tiekimo tinklai tarp SK92210 ir SK92211.
3. Darbimis siépis prijungimo tadke.

Sildymo sezono | Sildymo sezono Netildymo Leistinas
metu e<100°C inetu 10070 SE2000 mely nuokrypis

Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske, MPa 0,90+0,95 0,58+0,63 | 0,78+0,86 | +0,05

$legis griztamoje linijoje prijungimo tadke, MPa 0,09+0,13 0,09+0,13 | 0,09+0,13 | 0,05

Slogiy skirtumas, MPa ' 0,81-0,82 | 0,49<0,50 | 0,69+0,73 |+ 0.1
4. PRIDEDAMA: Temperatiirinis grafikas 1 priedas.

5. Silumos gamybos techniniai parametrai:

2B8MW

5.1, Disponuojama katilinés #ilumos galia

6. UZsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti ir pastatyti:
6.1. Silumos tiekimo tinklus nuo biisimos biokuro katilinés iki prijungimo tagko.
6.2. Silumokaiting bei Zilumos apskaita sutartoje Silumos pirkimo pardavimo riboje.

7. Reikalavimai:

7.1. Reikalavimai situmokaitinés projektavimui:

7.1.1, Silumokaitinés principing prijungimo schema nurodyta 2 priede.
7.1.2. Silumokaiting numatyti tam skirtose patalpose. '
7.1.3. Silumokaitingjc numatyti ¥ilumos energijos apskaita su distancine apskaitos duomeny)
parametry nuskaitymo-perdavimo sistema, kuri integruojasi prie esamos UAB ,,Vilniaus energija®
duomeny surinkimo sistemos,

7.1.4. Termolikacinio vandens cirkuliacijai uZtikrinti numatyti siurblj su daZnio keitikliu %iumos
energijos kiekio keitimui su valdymo sistema,

7.1.5. Silumokaitio konttiruose numatyti slégio, temperatiiros parametry, termofikacinio vandens
srauto, 3ilumos energijos, galios (momentings ir suminés) duomeny nuskaityma ir perdavima |
bickuro katilinés ir UAB ,,Vilniaus energija® informacines sistemas.




4 3 Reikalavimai ilumotiekiui nuo biokuro katilinés iki §ilumokaitinés ir nuo Silumokaitinés
iki prisijungimo tagko: "
7.2.1. Silumos tinklus projekivoti su reikatavimais metalui:
a) plicno cheminé sudétis (C — 0,14+0,22%, Mn ~ 0,35+0,65%, S5i - 0,12+0,30%, P - neg
daugiau 0,04%, 8 — ne daugiau 0,05%);
b) plicno mechaninés savybes (stiprumo riba op - 38+30 kg/mm?, takumo riba o, -21+30)
kg/mm *, santykinis pailgéjimas 85 - 23+26%, smuginis tgsumas KC - 5+11 kgm/em #).
¢) plieno kokybé- P235GH arba P265GH pagal EN 10217-2 arba 10217-5. Plienas- ramaus
stingimo.
7.2.2. Projekte numatyti vamzdyny eksploatacijos resursg darbinj slég, temperatiira, vamzd#iol
diametry ir sienelés storj paskaitiuoty pagal terpés parametrus.
7.2.3. Statomoje Silutnos trasoje jrengti gedimuy kontrolés sistema.
7.2.4. Projekie turi biiti nurodyti vamzdyny gamykloje pagaminty atsiSakojimy tipai. Numatant
negamyklinius atsi¥akojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su nckanaliniais) biitina jy
tipy parinkti pagal OST 34 10.760-97 ,,Vamzdyny atsidakojimai. Tipai®, pateikti 3iy mazgy detalius
bréZinius. Esant OST 34 1 0.760-97 nenumatytiems vamzdyny atsiSakojimo atvejams atlikti
atsparumo skaitiavimus vadovaujantis LST EN 13480-3:2002 ,Metaliniai pramoniniai vamzdyna.
Projektavimas ir skaidiavimas” ir pateikti %y mazgy atsparumo skaiCiavimus bei jy montavimo
detalius bréZinius.
7 2 5. Pateikti Silumos tiekimo tinkly vamzdyny atsifakojimo montavimo darbo bréZinius.
7.3, Kiti reikalavimai:
7.3.1. Nepriklausomas Silumos gamintojas turi vadovautis ,Silumos supirkimo ¥ neprikiausomy
gilumos gamintojy tvarkos ir salygy aprau, patvirtintu 2010 m. spalio 4 d. Valstybes kainy ir
energetikos kontrolés komisijos nutarimu Nr. 01-202 (nauja apraso redakeija patvirtinta 2012-06-08
Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos nutarimu Nr. (3-142) ir laikytis galiojandiy
teisés akty reikalavimy ir kity jpareigojanciy dokumenty.
7 3.2, Zinréti Vilniaus m. savivaldybés administracijos aplinkos ir energetikos departamento 2012+
09-25 d. ra¥ty Nr.A51-60730 (pridedama).

8. Relkalavimuai projektavimui ir statybai:

8.1. Prijungimo projektiné dokumentacija rengiama laikantis statybos ir teritorijy planavimo jstatymy,
pojstatyminiy akty, statybos ir specialiyjy privalomuyjy normatyviniy dokumenty reikalavimy.
Vadovautis privalomaisiais dokumentais statybos projektui rengti,

8.2. Projektiné dokumentacija turi biiti suderinta su UAB ,, Vilniaus energija®, pateikiant projekto
vieng egzemplioriy. _

$.3. Statyba ir montaZas turi biti vykdomi UAB ,,Vilniaus energija® techniniy darbuotojy prieZitiroje.

Rengé: Tinklo plétros ir cksploatacijos tarnybos inZinieré Janina Salkevitiene
Tikrino: Tinklo plétros ir eksploatacijos tarnybos vadovas Virgilijus Sileikis
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PRIEDAS 1

UAB ,,VILNIAUS ENERGIJA“ SILUMOS SALTINIY
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Silumokartings principing schemo ‘ Priedas 2
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