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| SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sis ,Darby elektros jrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarkos apraSas“ (toliau
Tvarkos aprasas) parengtas vadovaujantis ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy"
(Zin. 2010, Nr. 39-1878) 28, 63, 68 punkty reikalavimais, siekiant nustatyti atsakingy asmeny
(darby vadovy, darby vykdytojy, prizidringiyjy, brigados nariy, operatyvinio ir operatyvinio remonto
personalo), vykdangiy darbus elektros jrenginiuose teises ir pareigas, nustatyti nurodymy ir
,Nurodymy registravimo ir pavedimy jforminimo Zurnaly® pildymo nuostatus, uztikrinti darbuotojy
sauga ir sveikatg vykdant darbus elektros jrenginiuose:

2. 8is Tvarkos aprasas nepakeitia, o papildo ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius
taisykliy“ reikalavimus.

3. Sie Tvarkos apra$o reikalavimai galioja darbui su veikiandiais elektros jrenginiais
aukstesnés kaip 50 V jtampos kintamosios srovés ir aukstesnes kaip 75 V jtampos nuolatines
Sroves.

Il SKYRIUS. PAGRINDINES SAVOKOS IR APIBREZIMAI

4. Aptvaras — elementas, apsaugantis dirbanéiuosius nuo tiesioginio kontakto su jtampg
turinéiomis dalimis, bet kuria kryptimi ir nuo elektros lanko, galin€io Kilti jungiant komutavimo
aparatus arba kitus panasius jrenginius.

5. Atsakingi padaljpio darbuotojai — Elektros eksploatavimo skyriaus (EES) vadovas ir
vyresnieji elektros jrengilgy specialistai; Automatikos ir matavimy skyriaus (AMS) vadovas, jj
pavaduojantys asmenys, inZinieriai ir specialistai;, kurie tikrina iSduotus nurodymus ir pasiraso
atitinkamoje skiltyje.

6. Brigados narys — asmuo vykdantis darbus elektros jrenginiuose pagal nurodymus ar
pavedimus brigados sudétyje. Brigados nariais skiriami atitinkama teorinj parengima ir praktiniy
jghdziy turintys elektrotechnikos darbuotojai.
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7. Darby vadovas — asmuo kuris organizuoja elektros jrenginiy eksploatavimo darbus.
Darby vadovais skiriami elektrotechnikos darbuotojai, gerai i$manantys eksploatuojamy elektros
jrenginiy jrengimo, eksploatacijos, darbuotojy saugos ir sveikatos taisykles ir instrukcijas,
eksploatuojamy jrenginiy schemas, konstrukcijas ir kitus ypatumus, taip pat pagal vykdomy darby
apimtis mokantys uztikrinti darbuotojy sauga ir sveikata.

8. Darby vykdytojas — asmuo kuris vadovauja brigadai vykdant darbus elektros
jrenginiuose pagal nurodymus ar pavedimus. Darby vykdytojais skiriami elektrotechnikos
darbuotojai, gerai i§manantys eksploatuojamy elektros jrenginiy jrengimo, eksploatavimo,
darbuotojy saugos ir sveikatos taisykles bei instrukcijas, eksploatuojamy jrenginiy schemas,
konstrukcijas ir kitus ypatumus bei atestuotas vadovaujantis Energetikos objektus, jrenginius
statandiy ir eksploatuojanéiy darbuotojy atestavimo tvarkos aprasu ar Bendrovés kvalifikacijos
komisijoje. Darby vykdytojas turi moketi uztikrinti darbuotojy sauga ir sveikata, bdti ne Zemesnes
kaip VK (viduriné kategorija) apsaugos nuo elektros kategorijos.

9. Darbo vieta — vieta, kurioje asmuo (elektrotechnikos darbuotojas) dirba pagal nurodymg
ar pavedima skirtoje vietoje, aptverta aptvarais ir pazymeta apsaugos nuo elektros Zenklais.

10. Darbo vietos ruosimas —techniniy priemoniy visuma, skirta uztikrinti darbuotojams
saugig darbo aplinkg vykdant darbus elektros jrenginiuose bei jspéti pasalinius asmenis apie Sioje
darbo aplinkoje egzistuojant; elektros pavojy ir uzdrausti jiems j 8ig aplinka patekti.

11. Elektrotechnikos darbuotojai — asmenys (darby vadovai, darby vykdytojai, brigados
nariai, priidrintieji, ES-2 eksploatacijos skyriaus pamainos vadovai (toliau ES-2 PV) , EES elektros
jrengimy pamainos vadovai (toliau EES EIPV), EES vyresnysis budintis elektrikas (toliau EES
VBE), EES budintis elektrikas (toliau EES BE), AMS budintis $altkalvis elektrikas (toliau AMS
BSE), AMS operatyvinis remontinis automatikos elektrikas (toliau AMS ORAE), EES ir AMS
vadovai, inZinieriai, specialistai, bei meistrai; IT ir telekomunikacijy skyriaus (ITTS) rysSiy grupés
darbuotojai, rangoviniy organizacijy (kuriems AB ,Vilniaus gilumos tinklai“ tvarkomuoju dokumentu
suteiktos atitinkamos teisés), kurie organizuoja ir vykdo veikiangiy elektros jrenginiy technologinj
valdyma, technine priezilra, remonto, montavimo, derinimo ir bandymo darbus, vykdo juose
perjungimus. Elektrotechnikos darbuotojus skiria ir ju funkcijas tvarkomuoju dokumentu nustato
technikos direktorius, atitinkamo departamento direktoriaus teikimu.

12. Elektros jrenginiy eksploatavimas - veikianCiy elektros jrenginiy technologinis
valdymas, techniné prieZitra, paleidimas ir derinimas, matavimas, bandymas, remontas.

13. Elektrotechninis darbas — darbas, kuriam atlikti reikalinga atestuoto elektrotechnikos
darbuotojo kvalifikacija.

14. |renginiy remontas — visi darbai, atliekami jrenginyje (tarp jy ir atskiry jrenginio mazgy
keitimas ar rekonstravimas), kuriuos atlikus nepakinta pradines, jrenginio pase nurodytos,
charakteristikos, nasumas, slégio ar temperattros parametrai, energijos ar zaliavos sgnaudos ir
kita.

15. Leidziantysis — vyresnysis budintys pamainoje elektrotechnikos darbuotojas (EES
E|PV, EES VBE, ES-2 PV, AMS BSE, kuris budédamas savo pamainoje jformina leidima dirbti
pagal nurodymus ar pavedimus. Taip pat darbdavio jgalioto asmens tvarkomuoju dokumentu skirti
EES, AMS, rangovinés organizacijos, ITTS elektrotechnikos darbuotojai.

16. Nurodymas - tai rasytiné darby vadovo uzduotis saugioms darbo saglygoms uztikrinti,
vykdant nurodytos apimties darbus, kurioje nustatoma darbo vieta, darbo pradzios ir pabaigos
laikas ir saugaus atlikimo sglygos, brigados sudetis ir uz darbuotojy saugg ir sveikatg atsakingi
asmenys. Jis i§duodamas dviem nustatytos formos blanko egzemplioriais (1 priedas).

17. Pavedimas — tai radytiné darby vadovo uzduotis darbui ir batinoms darbuotojy saugos ir
sveikatos priemonéms uztikrinti, atliekant darbus vienoje darbo vietoje ir ne ilgiau kaip vieng dieng.

18. Operatyvinis (budintysis) darbuotojas — elektrotechnikos darbuotojas (ES-2 PV, EES
E|PV, EES VBE, EES BE, AMS BSE, AMS ORAE), kuris budédamas turi teise vykdyti elektros
jrenginiy operatyvine priezilrg ir/ar vykdyti operatyvinius perjungimus, esant batinumui atlikti
eksploatavimo, avarinius remonto darbus arba prizidréti tuos darbus atliekanCius remonto
darbuotojus.

19. Operatyvinis remonto darbuotojas — tai EES, ITTS, AMS ir rangovinés organizacijos
specialiai apmokytas ir parengtas, kuris turi teisg vykdyti elektros jrenginiy operatyvine priezitirg
irfar operatyvinius perjungimus, ruosti darbo vietg ir darbdavio jgalioto asmens tvarkomuoju
dokumentu skirtas elektrotechnikos darbuotojas.

20. Pavojingy darby ir darby su potencialiai pavojingais jrenginiais vadovas -
apmokytas ir atestuotas asmuo (krany darbo vadovas ir pan.), turintis nustatytos formos
pazymejima, kuris organizuoja pavojingy darby atlikima ir potencialiai pavojingy jrenginiy
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naudojima ir priezilrg.

21. Priziorintysis - tai elektrotechnikos darbuotojas, paskirtas prizidreti elektros
jrenginiuose arba jy apsaugos zonose ne elektrotechnikos darbuotojus arba Zemosios jtampos
jrenginiuose, esanciuose aukstos jtampos jrenginiy patalpose ar teritorijoje, dirbancius
elektrotechnikos darbuotojus, turinéius teise dirbti tik Zemosios jtampos jrenginiuose.

22. Techniné priezilira — kompleksas prevenciniy ir kitokiy priemoniy, kuriomis siekiama,
kad elektros jrenginiai ekonomisku ar kitaip pagristu naudojimo laikotarpiu patikimai funkcionuoty ir
baty uztikrintas saugus elektros tinkly, elektros irenginiy darbas (gedimy $alinimas, avariniy,
pazeisty elektros tinkly elementy keitimas, jvairiy jrenginiy techniné priezitra, profilaktika ir kita).

23. Brigados vyresnysis — ne elektrotechnikos darbuotojas (statybininkas ir. pan.) skirtas
vadovauti brigadai kai vykdomi ne elektrotechniniai darbai veikianCiuose elektros jrenginiucse arba
ju apsaugos zonose.

24. Darby vadovus, darby vykdytojus, priziGrin¢iuosius, brigados narius, leidziangiuosius,
operatyvinius remonto darbuotojus, atsakingus padalinio darbuotojus savo tvarkomuoju dokumentu
skiria darbdavio jgaliotas asmuo.

Il SKYRIUS. ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJY TEISES, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBE

25. Darby vadovas:

25.1. Atlieka Sias funkcijas:
251.1. duoda nurodymus ir pavedimus darbams elektros jrenginiuose vykdyti;
251.2. jformina nurodymus ir pavedimus ,Nurodymy registravimo ir pavedimy
iforminimo Zurnale®;
251.3. turi asmeninius elektros jrenginiy raktus ir asmeniSkai atlieka elektros
jrenginiy apzidras (Bendroves tvarkomuoju dokumentu paskirti asmenys);
25.1.4. gali atlikti darby vykdytojo, priZidrin€iojo, brigados nario, leidzianciojo
funkcijas;
251.5. instruktuoja darby vykdytoja, prizidrintjjj ir brigados narius, dirbant pagal
nurodymus ar pavedimus. Sj instruktavimg darby vadovas jformina nurodymy
registravimo ir pavedimy jforminimo Zurnale;
25.1.6. periodiskai tikrina, kaip brigada laikosi saugos taisykliy vykdant darbus
elektros jrenginiuose, reikalavimus;
251.7. leidzia ruodti darbo vietas ir brigadai dirbti (ITTS, rangovinés organizacijos
(i§skyrus ES-2), ir EES; AMS darby vadovas leidzia ruosti darbo vietas vykdant darbus
ES-3, ES-2, RK-8, RK-2 s&iluminés automatikos, technologines apsaugos ir
signalizacijos jrenginiuose);
25.1.8. leidZia jrenginio jjungima jrases nurodymo skiltyje Kiti reikalavimai® (ITTS,
rangovinés organizacijos, AMS ir EES darby vadovas).

25.2. Atsakingas uz:
25.2.1. nurodyme ar pavedime nustatyty organizaciniy ir techniniy priemoniy
tinkamuma bei pakankamuma saugiam darbui atlikti;
25.2.2. atsakingy asmeny ir brigados nariy paskyrima, reikiama jy kvalifikacija ir
brigados kiekybine sudetj;
25.2.3. brigados vykdant darbus elektros jrenginiuose, darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimy vykdyma.

26. Darby vykdytojas:

26.1. Atlieka Sias funkcijas:
26.1.1. organizuoja darby, pagal darby vadovo nurodymus ar pavedimus, vykdyma,;
26.1.2. ruosia darbo vieta ir leidzia dirbti (ITST, rangovinés organizacijos (iSskyrus ES-
2), AMS ir EES);
26.1.3. priima darbo vietg ir gauna leidima dirbti, jei darbo vietg ruose kiti;
26.1.4. vadovauja brigados nariams, dirbantiems pagal nurodymus ar pavedimus;
26.1.5. turintys operatyvinio remonto darbuotojo teises atlieka operatyvinius
perjungimus (ITTS, rangovinés organizacijos, AMS ir EES).

26.2. Turi teise:
26.2.1. nutraukti darbus, pastebéjus darbuotojy sauga ir sveikata reglamentuojanciy
teises ir kity norminiy akty pazeidimus, ir apie tai informuoti darby vadova. Darby
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vykdytojui draudZiama palikti darbo vietoje dirbantig brigadg be priezilros;
26.2.2. draudziama i$plésti darbo vietg ar uzduot;.

26.3. Atsakingas uz:
26.3.1. tinkama priemoniy, iSvardyty nurodyme ar pavedime jvykdyma;
26.3.2. tinkama ir pakankama darbo vietos paruosima ir jos sutvarkyma baigus
darbus;
26.3.3. leidimo brigadai dirbti tinkamuma, jo jforminima, tikslinio instruktazo kokybe;
26.3.4. brigados nariy (darbuotojy) saugos ir sveikatos reikalavimy vykdyma, darbo
jrankiy ir priemoniy tvarkinguma, darbo vietose uzdety jzemikliy, aptvary, iskabinty
zenkly isaugojimg iki darbo pabaigos;
26.3.5. tai, kad brigados nariai laikytysi saugos darbe reikalavimuy;
26.3.6. apsiripinimg ir naudojimasi tvarkingais instrumentais, kolektyvinemis bei
asmeninémis saugos priemonémis;
26.3.7. nurodymus, duodamus brigados nariams tiesiogiai darbo vietoje;
26.3.8. darby vykdymo technologija;
26.3.9. darby atlikima tik skirtoje darbo vietoje.

27. PriziGrintysis:

27.1. Atlieka Sias funkcijas:
27.1.1. priima darbo vieta ir gauna leidima dirbti;
27.1.2. priziari brigados narius, dirbancius pagal nurodymus ar pavedimus siekia, kad
brigados nariai laikytysi saugos darbe reikalavimy;
27 1.3. ruodia darbo vieta ir leidZia dirbti (EES, ITTS prizidrintysis);

27.2. Atsakingas uz:
27.2.1. prizidrimy darbuotojy apsauga nuo priartéjimo prie jtampa turin€iy daliy aréiau
negu ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy* 3 ir 4 prieduose nurodyti
atstumai. Uz personalo (brigados nariy) sauguma, susijusj su darby technologija,
atsako brigados vyresnysis.
27.2.2. nurodymus, duotus brigadai tiesiogiai darbo vietoje;

27.3. Draudiama dirbti kokj nors darba prizitrint dirbanciuosius;

27.4. DraudZiama nors ir trumpam palikti darbuotojus be priezitros.

28. Brigados narys:

28.1. privalo vykdyti visus darby vykdytojo arba prizidriniojo nurodymus, jei jie
nepriestarauja Taisykliy ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy akty reikalavimams;

28.2. privalo nutraukti darbus, pastebejus darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
pazeidimus arba negalint uztikrinti saugos darbe reikalavimy, ir apie tai informuoti darby vykdytoja
(prizidrintjjj);

28.3. privalo saugiai vykdyti darbus;

28.4. draudziama i$plésti darbo vietg ar uZzduotj.

29. Operatyvinis darbuotojas:
29.1. Atlieka Sias funkcijas:

29 1 1. ES-2 PV - duoda leidimus ruosti, pagal nurodymus ar pavedimus, darbo vietg ir
leisti dirbti. Duodant leidima ruoéti darbo vietg ES-2 PV, atsako uz tai, kad perjungimai
elektros jrenginiuose bus atlikti saugiai ir pakeitimai elektros schemose neturés jtakos
technologiniy jrenginiy techninei buklei ir juy patikimam darbui, kad jrenginys
atjungiamas remontui pagal jrenginiy i§jungimo remontui reikalavimus.

29.1.2. EES E|PV:
29.1.2.1. gauna i§ ES-2 EPV leidimg ruosti darbo vieta darbams pagal darby
vadovo nurodyma ar pavedima;
29.1.2.2. ruodiant darbo vieta tikrina nurodyme ar pavedime numatytos saugos
priemonés atitinka fiksuotai sujungimy elektros schemai ir yra pakankamai
numatyty saugos priemoniy saugiam darbui atlikti;
29.1.2.3. ruosia darbo vietg darbams pagal darby vadovo nurodymg ar
pavedima;
29.1.2.4. leidzia brigadai dirbti pagal nurodyma ar pavedima;



29.1.2.5. sutvarko darbo vietas, kur buvo taikytos techninés priemones;
29.1.2.6. atlieka elektros jrenginiy jjungima;

29.1.2.7. priima i§ brigados $varias, sutvarkytas darbo vietas;

29.1.2.8. Atsakingas uz tinkama priemoniy, iSvardyty nurodyme ar pavedime,
jvykdyma.

29.1.3. Elektros eksploatacijos skyriaus (EES) vyresnysis budintis elektrikas EES
VBE):
29.1.3.1. gauna i§ EES vadovo ar vyresniojo elektros jrengimy specialisto
leidima ruosti darbo vietg darbams, pagal darby vadovo nurodymg ar pavedima;
29.1.3.2. ruodiant darbo vieta, tikrina nurodyme ar pavedime numatytos saugos
priemonés atitinka fiksuotai sujungimy elektros schemai ir yra pakankamai
numatyty saugos priemoniy saugiam darbui atlikti;
29.1.3.3. ruosia darbo vieta darbams pagal darby vadovo nurodymg ar
pavedima;
29.1.3.4. leidzia brigadai dirbti pagal nurodyma ar pavedima;
29.1.3.5. sutvarko darbo vietas, kur buvo taikytos techninés priemonés;
29.1.3.6. atlieka elektros jrenginiy jjungima;
29.1.3.7. priima i$ brigados $varias, sutvarkytas darbo vietas;
29.1.3.8. Atsakingas uz tinkama priemoniy, iSvardyty nurodyme ar pavedime,
jvykdyma.

29.1.4. AMS operatyvinis remontinis automatikos elektrikas (AMS ORAE):
29.1.4.1. gauna i$ darby vadovo leidima ruosti darbo vieta darbams pagal darby
vadovo nurodyma ar pavedima;
29.1.4.2. ruosiant darbo vietg tikrina nurodyme ar pavedime numatytos saugos
priemonés atitinka schemai ir yra pakankamai numatyty saugos priemoniy
saugiam darbui atlikti;
29.1.4.3. ruo$ia darbo vietg darbams pagal darby vadovo nurodyma ar
pavedima;

29.1.4 4. |leidzia brigadai dirbti pagal nurodyma ar pavedima;

29.1.4.5. sutvarko darbo vietas, kur buvo taikytos techninés priemoneés;
29.1.4.6. atlieka AMS jrenginiy jjungima,

29.1.4.7. priima i$ brigados $varias, sutvarkytas darbo vietas.

29.1.4.8. Atsakingas uz tinkama priemoniy, iSvardyty nurodyme ar pavedime,
jvykdyma.

30. Operatyvinis remonto darbuotojas:

30.1. Atlieka Sias funkcijas:
30.1.1. gauna i$ darby vadovo leidima ruosti darbo vieta ir leisti dirbti;
30.1.2. ruosia darbo vietg darbams pagal darby vadovo nurodyma ar pavedima;
30.1.3. atlieka perjungimus elektros jrenginiuose;
30.1.4. brigados sudétyje vykdo darbus pagal nurodymus ar pavedimus;
30.1.5. sutvarko darbo vietas, kur buvo taikytos techninés priemones;
30.1.6. atlieka elektros jrenginiy jjungima;

30.2. Atsakingas uz:
30.2.1. tinkama priemoniy, i§vardyty nurodyme ar pavedime, jvykdyma;
30.2.2. leidimy tinkamuma ruosti darbo vietas ir brigadai dirbti, jy jforminima;
30.2.3. tinkamg ir pakankama darbo vietos paruosima, iSsamy instruktavima.

31. Leidziantysis:

31.1. Atlieka Sias funkcijas:
31.1.1. leidzia brigadai dirbti pagal nurodymus ir pavedimus,
31.1.2. registruoja operatyviniuose Zurnaluose darbus vykdomus pagal nurodymus,
pavedimus bei eksploatavimo tvarka, jy pradzia ir pabaigg;
31.1.3. vykdo elektros jrenginiy rakty apskaita ir kai darbai vykdami pagal darby
vadovo nurodyma ar pavedima iSduoda raktus darby vykdytojui;
31.1.4. periodiskai tikrina, kaip remonto personalas laikosi saugos taisykliy, atliekant
darbus elektros jrenginiuose;
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31.1.5. instruktuoja darby vadova, darby vykdytojg bei prizidrintjjj darbo vietoje;
31.1.6. priduoda paruostg darbo vietg darby vadovui ir darby vykdytojui, darbo vietoje;
31.1.7. jrodo darby vadovui, darby vykdytojui, kad jtampos darbo vietoje néra, parodant
jlungtus stacionarinius, uzdétus kilnojamus jZemiklius arba patikrinti ar néra jtampos,
jeigu jzemikliy i$ darbo vietos nesimato;
31.1.8. uzdraudzia vykdyti darbus jeigu neteisingai iSduotas nurodymas ar brigadai
gresia pavojus sveikatai ar gyvybei.

31.2. Atsakingas uz:
31.2.1. tinkama darbo vietos paruosimg, darby saugos priemoniy, batiny saugiam
darbui atlikti pakankamuma ir jos sutvarkyma baigus darbus;
31.2.2. leidimo darbams tikslinguma ir i§samy darby vadovo, darby vykdytojo bei
priziGrin€iojo instruktavima;
31.2.3. pakankamy privalomy techniniy priemoniy saugiai darbg atlikti;

32. Atsakingas padalinio darbuotojas:

32.1. EES darbuotojas tikrina rangoviniy organizacijy, IT ir telekomunikacijy skyriaus
(toliau ITTS) (tuo atveju jeigu perjungimus reikés atlikti EES galios grandinése) darby
vadovy i$duotus nurodymus. Suradus klaidas ar neatitikimus apie tai informuoja darby
vadovg ir nepasiraso nurodymo tam skirtoje vietoje. Ginéa tarp darby vadovo ir atsakingo
padalinio darbuotojo, tikrinusio nurodyma, sprendzia Elektros eksploatavimo skyriaus
(EES) vadovas arba jam nesant pavaduojantis asmuo.

32.2. AMS darbuotojas tikrina rangoviniy organizacijy darby vadovy isduotus nurodymus.
Suradus klaidas ar neatitikimus apie tai informuoja darby vadova ir nepasiraso. Ginca
tarp darby vadovo ir atsakingo padalinio darbuotojo, tikrinusio nurodymg, sprendzia
Automatikos ir matavimy skyriaus (AMS) vadovas, jam nesant vadovg pavaduojantis
asmuo.

IV SKYRIUS. NURODYMUY PILDYMO NUOSTATOS

33. Nurodymo blanko forma nurodyta priede Nr. 1.

34. Nurodymas i$duodamas dviem egzemplioriais. Visi nurodyme atlikti jrasai privalo bati
aiskas, be pataisymy ir sutrumpinimy. Nurodymus galima uZzpildyti (surasyti) kompiuteriu arba
rasytine forma.

35. Nurodymo eilutes, skiltys, kuriy nereikia pildyti, perbraukiamos Zenklu Z arba istisiniu
briaksniu.

36. Nurodyme i$vardinti komutaciniai aparatai ir prijunginiai turi atitikti jrenginiy dispecerinius
pavadinimus pagal operatyvines schemas ir uzrasus esancius prie aparaty.

37. Skiltyje ,padalinys" nurodomas jmonés padalinio pavadinimas.

38. Skiltyje ,Darby vadovo...“ rasoma i§duodancio nurodymg darby vadovo vardas, pavarde,
apsaugos nuo elektros kategorija.

39. Skiltyje ,Nurodymo Nr.“ nurodymo eilés numeris. RaSomos padalinio pavadinimo pirmos
raides, briksnys, darby vadovo vardo ir pavardés pirmos raidés, braksnys, toliau eilinis numeris,
(pav. E|RT- AB-1). Jei bus atliekami darbai naudojant atvirg ugnj, papildomai raSoma raide ,U".

40. Skiltyje ,Darby vykdytojui (prizidrin¢iajam)‘ nurodoma darby vykdytojo (priZidringiojo)
vardas ir pavardé, apsaugos nuo elektros kategorija. Nurodymas iSduodamas vienam darby
vykdytojui (priziGrin€iajam) su viena brigada dirban&iam vienoje darbo vietoje.

41. Skiltyje ,Su brigados nariais“ nurodoma brigados nariy skai¢ius (be darby vykdytojo ar
prizidrinéiojo), jy vardai, pavardés ir apsaugos nuo elektros kategorija. Naudojant kélimo masinas,
jraSomi jas valdantys asmenys (kranininkas, kabinétojai).

42. Skiltyje ,Pavedama“ nurodoma konkreti uzduotis ir tiksli darbo vieta arba ruoZas —
prijunginiai, kabeliy linijjos (KL) ruozai ir t.t., jraS8omas tikslus jrenginio dispecerinis pavadinimas,
darbo vietos ribos.

43. Skiltyje ,Darby vykdymo salygos” iSbraukiamas tas uzrasas, kuris nereikalingas.

44, Skiltyje ,Darba pradéti, baigti“ nurodoma numatytos pagal §j nurodyma darbo pradzios ir
pabaigos data ir laikas.

45 1 lenteles pirmoje skiltyje suraSomi operacijy atlikimo numeriai. Antroje skiltyje
nurodomas operacijy atlikimas (kokiuose jrenginiuose, kas turi bati atjungta ir kur jZeminta arba
perjungimai vykdomi pagal perjungimo lapelj Nr.). TreCioje skiltyje daromas jrasas apie antroje
skiltyje, nurodyty operacijy jvykdyma, jrasant Zod] ,|vykdyta“.



8

Sioje lenteleje uzrasomos visos operacijos, reikalingos darbo vietai paruosti. Jei, pries
ruoiant darbo vieta, batina atlikti papildomus perjungimus, tai jy jrasyti j lentele nereikia.

Jei darbo vietos ruosti pagal nurodyma nereikia, nurodymo lenteléje daromas jrasas; ,Be
jtampos atjungimo ir jzemikliy uzdejimo”.

Jei 1-o0s lenteles eilugiy per mazai, prie $io nurodymo leidZiama pridéti dar vieng nurodymo
blanka. Siuo atveju pirmojo nurodymo blanke (abiejy egzemplioriy) reikia jrasyti ,perjungimo
operacijy tesinys nurodyme Nr...." Sis numeris turi bati tas pats, tik su raidiniu indeksu (a, birt.t.).

Ketvirtoje skiltyje baigus darbus ir darby vykdytojui pasirasius, kad brigada iSvesta,
operatyvinis personalas daro jradus apie jvykdyty priemoniy atstatyma: jrasant Zodj ,Jjungta’ arba
LAtjungta“. Jei kurios nors operacijos nevykdomos — daromas jrasas .Neatstatyta“.

46. Skiltyje ,Kiti reikalavimai“ nurodoma:

46.1. atskiros operacijos ar darbo vietos, kurias turi stebéti darby vadovas;

46.2. leidimas darbo metu laikinai atjungti stacionarius ar nuimti kilnojamuosius jZemiklius;

46.3. darbo kelimo kranais vadovo vardas, pavarde, pazyméjimo numeris;

46.4. pavojingy darby ir darby su potencialiai pavojingais jrenginiais vadovai;

46.5. nurodomi darbo vietoje, esantys neatjungti aukstesnés kaip 50 V kintamosios arba 75
V nuolatinés jtampos jvairios paskirties laidai, trosai, neatjungtos valdymo, apsaugy grandinés ir
Lt

46.6. bandymo paaukstinta jtampa atlikimas bei vadovo skyrimas bandymams, jei
jrenginiuose remonto ir bandymo darbai atliekami pagal tg patj nurodyma;

46.7. leidimas jjungti jrenginj baigus darbus;

46.8. leidimas, derinant ar reguliuojant komutacinj aparatg | operatyvinés sroves ir pavaros
jégos grandines, jjungti jtampa ar jungtuva pripildyti oro;

46.8. darby organizavimas ir personalo apsauga vir§ijus leistinus elektromagnetinio lauko
dydzius;

46.9. darby organizavimas ir personalo apsauga vykdant darbus aukstyje;

46.10. kitos darby vadovo numatytos priemonés darby saugai uztikrinti.

47. Skiltyje ,Nurodyma i§daviau, pratesiau‘ nurodomos datos, laikas, bei nurodyma isdavusiy
ir pratesusiy asmeny pavardés.

48. Skiltyje ,Nurodyma patikrinau“ nurodomos data, laikas, bei nurodymg patikrinusio
asmens pavarde, parasas. I§duotus rangoviniy organizacijy darbuotojy nurodymus darbams galios
grandinése tikrina Elektros eksploatacijos skyriaus (EES) atsakingi darbuotojai.

Isduotus rangoviniy organizacijy darby vadovy nurodymus tikrina Automatikos ir matavimy
skyriaus (AMS) ir Elektros eksploatacijos skyriaus (EES) atsakingi darbuotojai.

49. Skiltis ,Kity padaliniy operatyvinis personalas‘ pildoma kai darbo vietg (susijusig su
mechaniniais, $ilumos, &iluminés automatikos jrenginiais) ruosia jmonés kito padalinio operatyvinis
personalas

50. Skiltyje ,Pavojingy darby ir darby su potencialiai pavojingais jrenginiais vadovas®
nurodomos datos, laikas bei §iy asmeny (krany darbo vadovo ir pan.) vardas, pavardés ir parasai.

51. 2 lentelé:

51.1. lentelés 1-oje skiltyje jraSomas vardas ir pavardé darbuotojo, kuriam leista ruosti darbo
vietg ir leisti dirbti;

51.2. lentelés 2-oje skiltyje jrasomas (ES-2 PV EES vadovas, vyresnysis elektros jrengimy
specialistas, vyresnysis inZinierius, Vadovaujantis specialistas, inzinierius, AMS darby vadovas,
rangovinés organizacijos darby vadovas) kuris operatyviai aptarnauja elektros jrenginius ir kuris
turi teise leisti ruosti darbo vietg, vardas, pavarde, parasas. Leidimas ruosti darbo vieta duodamas
tik esant paraiskai, elektros jrenginiy remontui;

51.3. lentelés 3-je skiltyje, nurodomi data ir laikas;

51.4. lentelés 4-oje skiltyje pasira$o darbuotojas, gaves leidimg ruosti darbo vietg ir leisti
dirbti.

52. Skiltyje ,Darbo vietos paruostos. Liko jjungta jtampa, (vardas, pavarde, parasas)’
nurodami artimiausi prie darbo vietos esantys jrenginiai arba jy dalys, kuriuose liko jjungta jtampa.
Pildo darbuotojas ruoses darbo vietg, uzraso varda, pavarde ir pasiraso.

53. Skiltyje ,Darbo vietg patikrinau leista dirbti, darby vadovas, darby vykdytojas

(prizidrintysis) darbo vietoje instruktuoti (vardas, pavarde, parasas)‘ pildo leidZiantysis, darbo

s -

ir pasiraso.
54. Skiltyje ,Darbo vietg priémiau, instruktaza gavau, darby vadovas, darby vykdytojas,

R
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priziGrintysis, patikrines ir priémes darbo vieta tik po leidZianiojo instruktavimo.

55. 3 lentelé:

55.1. lenteles 1, 2 ir 3 skiltyse suradomi visi brigados nariai atitinkamai pagal skilCiy
reikalavimus;

55.2. isklause instruktavima darbo vietoje, brigados nariai pasiraso (kad sisavino ir suprato
instruktavima), 4-oje skiltyje. 5-oje skiltyje jrasomos darbuotojy pavardés, jei papildomi ar
i§braukiami i§ brigados sudéties. Pasikeitus brigados sudéciai darby vadovas pasiraso 5-oje
skiltyje. Brigados sudéties pakeitimo data ir laikas raSomi 3-je skiltyje.

56. Skiltyje ,Instruktavo* pasiraso darby vadovas, instruktaves brigados narius, darbo vietoje,
prie§ darbo pradzig. Instruktavimo metu darby vadovas brigados nariams nurodo kokiuose Salia
darbo vietos jrenginiuose liko jtampa, auk$ta temperatlra, slégis ir kt., supaZindina su darby
atlikimo technologija, su priimtomis saugos priemonémis.

57. 4 lenteléje nurodomas konkretus paruos$tos darbo vietos pavadinimas, data, laikas ir
pasiraso leidZiantysis, darby vykdytojas ar prizidrintysis, prie$ leisdami brigadai pradéti vykdyti
darbus. Leidimas jforminamas kiekvieng naujg darbo dieng arba padarius darbo pertraukg
(i§skyrus piety pertraukg). Sios lenteles 4 ir 5 skiltys jforminamos analogi$kai, darant darbo
pertraukg ar visi§kai uzbaigus darbg ta diena.

Leidziantysis, darbams pagal nurodymus ir pavedimus, skiriamas darbdavio jgalioto asmens
tvarkomuoju dokumentu.

E-3, RK-8 RK-2 siluminés automatikos, technologinés apsaugos ir signalizacijos
jrenginiuose, leidZiantysis darbams pagal nurodymus ir pavedimus yra AMS operatyvinis remonto
automatikos elektrikas (AMS ORAE)

58. 5 lentele:

58.1. deguonies (0O:), degiy ar nuodingy dujy kiekj darbo vietoje nustato Bendroves
Chemijos skyriaus darbuotojai. Atlikus analize lentelés atitinkamose langeliuose jrasomi data,
laikas, degiy ar nuodingy dujy kiekis darbo vietoje, vardas, pavarde ir parasas.

59. Skiltis ,Darbas visi8kai baigtas, brigada iSvesta, brigados uzdéti jZemikliai nuimti,
pranesta leidzianéiajam“ pildoma visi$kai baigus darbus pagal §j nurodyma. Darby vykdytojas ar

60. Skiltyje ,Darbo vietg priémiau: Data, laikas. Vardas, pavardé parasas‘ pasiraso
operatyvinis darbuotojas, priémes tvarkingg darbo vieta.

62. Skiltyje ,Uzdéti jzemikliai nuimti, schema atstatyta galima jjungti jtampg. Operatyvinio
personalo atsakingas asmuo‘ uzraso pilnai atstates elektros schema. UZpildo operatyvinis
personalas kuris atstaté (atlikus reikiamus perjungimus) elektros schema.

62. Skiltyje ,Pranesta (kam)":

62.1. jraSoma ES-2 PV ar EES Bendrovés tvarkomuoju dokumentu paskirtas asmuo, ar kitos
organizacijos elektros jrenginius valdancio dispecerio (pav.,l{E O, LITGRID ir pan.), jei buvo
dirbama jo valdyme esangiuose elektros jrenginiuose, pareigos ir pavarde jvykdzZiusio §j
reikalavima. Uzpildo operatyvinis personalas, kuris atstaté (atlikus reikiamus perjungimus) elektros
schema;

62.2. jei reikalingas elektros jrenginiy fazavimas (pirma kartg jungiant jrenginius po
sumontavimo, po rekonstrukcijy, po jrenginiy, tokiy kaip sekcijy, elektros spinty, rinkly, RTZO tipo
rinkliy, elektros varikliy remonty, po movy sumontavimo), tuomet nurodymo skiltis ,Pranes$ta (kam)*
nepildoma (t.y. nurodymas neuzdaromas ir neuzdaroma parai$ka) kol nebus atliktas elektros
irenginio fazavimas. UZ tai yra atsakingas pamainoje budintis ES-2 E|PV ar ES-3, RK-8, RK-2
dirbantys EES VBE;

62.3. atlikus elektros jrenginio fazavima ir jsitikinus jo teisingumu, EES E|PV nurodymo
skiltyje ,Pranesta (kam)" uzraso ,Fazavimas atliktas“ (po atskiro elektros variklio pajungimo
uzrasoma , Variklio sukimosi kryptis i$handyta“ bei kam apie tai pranesta (ES-2 EPV, ES-3 PV, RK-
8, RK-2 vyr. operatoriaus vardg ir pavarde). Po $io jraso galima pilnai uzdaryti nurodymag ir

araiska.
g 63. Galiojantys nurodymai laikomi pas operatyvinius (operatyvinius remonto) darbuotojus
(leidziantjjj).

Pasibaigus darbo dienai darby vykdytojas informuoja leidZiantjjj apie darbo baigima ir Sie
asmenys 4 lentelés 5, 6 ir 7 skiltyse fiksuoja data, laikg ir pasira$o. Kasdieninis leidimas dirbti
forminamas taip pat kaip ir darbo pabaiga pasirasant atitinkamose skiltyse.

64. Kai skiriamas pavojingy darby ir darby su potencialiais pavojingais jrenginiais vadovas, ji
instruktuoja darby vadovas, isdaves nurodyma ir pasiraso zurnalo skiltyje ,Instruktuojamojo
para$as". Pavojingy darby ir darby su potencialiai pavojingais jrenginiais vadovas pasiraso skiltyje

9
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,Instruktuojamojo parasas”.

V SKYRIUS. NURODYMUY IR PAVEDIMU APSKAITOS TVARKA

65. Dirbant elektros jrenginiuose nurodymai ir pavedimai registruojami ,Nurodymy
registravimo ir pavedimy jforminimo Zurnalo® forma (2 priedas):

65.1. Nurodymy registravimo ir pavedimy jforminimo Zurnalai yra EES E)PV, EES VBE (E-3,
RK-8, RK-2), AMS BSE ir E-3, RK-8, RK-2 ORAE darbo vietose taip pat pas operatyvinio remonto
personalo (po 1 egz.). Nurodyma ar pavedimg registruoja ji i8daves darby vadovas. Jis pildo
zurnalo skilCiy reikalavimus;

65.2. darby, atliekamy pagal nurodymus, pavedimus ir techninés priezitros tvarka Zemos ir
aukstos jtampos galios elektros jrenginiuose, relinés apsaugos ir elektros automatikos grandinése,
pradzig ir pabaiga registruoja EES E|PV, EES VBE ir operatyvinis-remontinis darbuotojas savo
operatyviniuose zurnaluose;

65.3. operatyviniai darbuotojai (ES-2 PV ar EES E|PV ), kuriems darbdavio jgalioto asmens
tvarkomuoju dokumentu suteikta darby vadovo teisés, savo iSrasytus nurodymus ir pavedimus
darbams elektros jrenginiuose (aukstos jtampos jrenginiy izoliacijos varzos matavimus megometru
ir pan.) registruoja operatyviniame Zurnale;

65.4. darbams E-2, E-3, RK-8, RK-2elektros jrenginiuose nurodymg ar pavedimg iSrases
darby vadovas, paruosus darbo vieta, nurodyma ar pavedima registruoja objekte esanciame
Nurodymy registravimo ir pavedimy jforminimo Zurnale®, darbams PTD objektuose — savo
_Nurodymy registravimo ir pavedimy jforminimo zurnale*

66. Dirbant AMS elektros jrenginiuose ,Nurodymy registravimo ir pavedimy iforminimo
surnale* nurodyma ir pavedima registruoja jj iSdaves darby vadovas. Jis pildo skiléiy reikalavimus.
Nurodymy registravimo ir pavedimy jforminimo zurnalai®, kurie yra AMS BSE, AMS ORAE darbo
vietose (1 egz.).

AMS BSE, AMS ORAE atliekamy darby pagal nurodymus, pavedimus ir techninés priezidros
tvarka technologinés apsaugos ir iluminés automatikos grandinése, pradzig ir pabaiga registruoja
savo operatyviniuose Zurnaluose.

Darbams techninés prieziros tvarkai turi bdti parengta darbuotojo saugos ir sveikatos
instrukcija, kurioje nurodomi visi saugos metodai ir priemonés kaip saugiai atlikti kiekvieng darba.

67. ITTS, rangovines organizacijos ,Nurodymy registravimo ir pavedimy jforminimo
7urnalas“ yra pas darby vadova. Jis registruoja nurodymus, pavedimus ir pildo skil€iy reikalavimus.
Operatyvinis remonto darbuotojas, aptarnaujantis elektros jrenginius, kuriuose vykdomi darbai
registruoja juos savo operatyviniame zurnale.

68. Vykdant darbus pagal pavedima, ,Nurodymy registravimo ir pavedimy jforminimo
zurnale” jj fformina pavedima i§daves darby vadovas, numato visas darbuotojy saugai ir sveikatai
uztikrinti reikalingas technines priemones ir jas jrao Zurnalo 3 skiltyje, nurodo darbo pradzig ir
faktine darbo pabaiga. Apie tai jis informuoja operatyvinj (operatyvinj remontinj) personala.
Pavedimy numeracija tokia pat kaip ir nurodymy.

69. Vykdant darbus pagal pavedima, darby vykdytoja instruktuoja darby vadovas, daves
pavedima, brigados narius instruktuoja darby vykdytojas. Instruktuojantieji ir instruktuojamieji
pasiraso tam skirtose zurnalo skiltyse.

70. Registrucjant nurodymus ,Nurodymy registravimo ir pavedimy jforminimo Zzurnalo®
skiltyje ,Nurodymo Nr.“ raSomas numeris su visais raidiniais indeksais (pvz. EES-AB-01).

71. Zurnalas turi bdti numeruotas, suristas ir antspauduotas. Zurnalas saugomas 6 ménesius
nuo paskutinio jra$o datos. Uzdaryti nurodymai saugojami 30 kalendoriniy dieny operatyvinio
(budingio) darbuotojy darbo vietoje. ITTS, rangoviniy organizacijy (operatyvinio remonto
personalo), EES ir AMS (operatyvinio remonto personalo), Zurnalai ir uzdaryti nurodymai
saugojami pas darby vadova.

VI SKYRIUS. INFORMACINIY TECHNOLOGIJY IR RYSIU SKYRIAUS JRENGINIY PRIEZIOROS
IR REMONTO DARBAI

72. IT ir telekomunikacijy skyriaus (ITTS) darbuotojams darbams padalinio elektros
jrenginiuose darbdavio jgalioto asmens tvarkomuoju dokumentu suteikiamos operatyvinio remonto
darbuotojy teisés.
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73. Darbams jrenginiuose, kurie yra susijg su technologiniais jrengimais, prie$ darby pradzig
turi bati ES-2 PV arba ES-3 PV, RK-8 vyr. operatoriui, Tinklo valdymo skyriaus (TVS) dispeceriui
paduota parai$ka nurodant darby pradzig ir pabaiga.

74. Visi iduoti padalinio darby vadovy nurodymai ir pavedimai registruojami ,Nurodymy
registravimo ir pavedimy jforminimo Zurnale®. IT ir telekomunikacijy skyriaus (ITTS) po vieng
zurnalo egzemplioriy ES-2 ir ES-3 padaliniuose.

75. Kai IT ir telekomunikacijy skyriaus (ITTS) darbuotojai vykdo darbus Bendroves
padaliniuose, darby pagal nurodymus ir pavedimus pradZig ir pabaiga (priklausomai kur vykdomi
darbai) ES-2 EPV, ES-3 PV, EES E|PV, RK-8, AMS BSE, AMS ORAE, Tinklo valdymo skyriaus
(TVS) operatyviniai darbuotojai uzra8o operatyviniuose Zurnaluose.

IT ir telekomunikacijy skyriaus (ITST) darby vadovas i§duodamas nurodymg ar pavedima
prie§ darby atlikima, atsizvelgiant | darby vieta, privalo informuoti ES-2 PV, ES-3 PV, EES VBE,
RK-8 ar RK-2 vyr. operatoriy, AMS BSE, AMS ORAE, Tinklo valdymo skyriaus (TVS) budint
dispecerj apie atliekamg darba, nurodant darbo vietg, nurodymo ar pavedimo numerj, darby
pradzZig ir pabaiga.

76. I18duota nurodyma ar pavedima darby vadovas registruoja ,Nurodymy registravimo ir
pavedimy jforminimo Zurnale®.

77. Darbo vieta ruoia IT ir telekomunikacijy skyriaus (ITTS) operatyvinis remonto
darbuotojas. Esant reikalui reikiamus perjungimus (reikalingus paruoéti darbo vietai) atlieka
atitinkamy tarnyby operatyviniai darbuotojai kam priklauso jrenginiai.

78. Darby vadovas, patikrinus paruodtg darbo vieta, instruktuoja darby vykdytoja, brigados
narius duoda leidima dirbti. Apie duotg leidima brigadai dirbti, darby vykdytojas pasiraso
atitinkamoje nurodymo 4 lentelés grafoje.

79. Baigus darbus sutvarkoma darbo vieta ir apie darby baigimg darby vykdytojas pranesa
darbo vadovui ir priklausomai kur buvo atliekami darbai ES-2 PV, ES-3 PV, EES VBE, RK-8 ar RK-
2 vyr operatoriui, AMS BSE, AMS ORAE, Tinklo valdymo skyriaus (TVS) budin¢iam dispeceriui.

VIl SKYRIUS. DARBO VIETOS RUOSIMAS

80. Vykdant darbus veikianéiuose elektros jrenginiuose pagal nurodymus ir pavedimus,
darbo vietos ruoSiamos pagal ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy“ reikalavimus.

81. Patikrintas padalinio atsakingo asmens nurodymas darbams elektros jrenginiuose
pateikiamas operatyviniams darbuotojams viena dieng pries darby atlikima.

82. Gavus nurodyma, jei darbo vietos paruo$imui reikia atlikti sudetingus perjungimus, juos
reikia atlikti pagal tipinj arba paprastajj perjungimo lapelj. Sprendimg, naudoti tipinj ar paprastg
perjungimo lapelj, priima EES E|PV, EES VBE atsizvelgdamas | patvirtintg ,Sudétingy perjungimy
elektros jrenginiuose ir tipiniy lapeliy sarasg”. Jei jrenginiy schema neatitinka tos, kuriai sudarytas
tipinis perjungimo lapelis, tuomet iSraSomas paprastas perjungimo lapelis. Perjungimo lapel;j tikrina
ES-2 ar tvarkomuoju Bendrovés dokumentu paskirtas asmuo. Pildant paprastg perjungimo lapelj,
be kity j ji suradomos ir tos operacijos, kurios yra nurodyme ar pavedime.

83. Operatyviniai (operatyviniai remonto) darbuotojai gauna ES-2 PV arba EES valdomuose
elektros jrenginiuose, i$ Bendrovés tvarkomuoju dokumentu paskirto asmens, AMS darby vadovo (
rangovinés organizacijos darby vadovo) leidimg ruosti darbo vietg ir leisti dirbti. Leidimas ruosti
darbo vietg ir leisti dirbti turi bati uZfiksuotas nurodymo 2 lenteléje.

84. Gavus leidima ruosti darbo vietg operatyviniai (operatyviniai remonto) darbuotojai jvykdo
technines priemones (atlieka reikiamus perjungimus) uztikrinanéias darbuotojy sauga ir sveikatg ir
apie tai jra$o nurodymo atitinkamoje skiltyje.

85. Operatyviniai (operatyviniai remonto) darbuotojai informacija, apie darbo viety paruosimg
(pagal darbo vadovo nurodyma ar pavedimg) ir darbo vietos sutvarkyma (atstatyma), jraso |
operatyvinj Zurnalg.

86. Kitiems padaliniams priklausanéiy jrenginiy, susijusiy su Silumos jrenginiais arba esanciy
jmoneés Silumos (katily-turbiny, kuro, chemijos Gkyje) padalinio teritorijoje ir patalpose (elektros
varikliai, elektros skydeliai, spinty tipo skydai, ap$vietimo tinklas, automatikos jrenginiai bei
aparatdra ir t.t.), i$skyrus uzdarus paskirstymo jrenginius, darbo vieta paruosia elektrotechnikos
jrenginius aptarnaujantis operatyvinis (operatyvinis remonto) personalas (EES ar AMS), gaves
atitinkamo padalinio jrenginiy pamainos vyresniojo budétojo leidima, jrasSant j operatyvinj Zurnala.
Silumos jrenginiy pamainos vyresnysis budétojas nurodymus ir pavedimus uZraso operatyviniame
Zurnale.
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87. Operatyviniai (operatyviniai remonto) darbuotojai (ES-2 EPV, EES VBE, AMS BSE, AMS
QRAE, ETET_, rango_vines organizacijos darbuotojai) apie darbo vietos sutvarkymg (atstatyma),
jtampos jjungima ir jrenginio isbandyma jraso Zurnalo 13 skiltyje, uZraSo datg ir laikg, varda
pavarde ir pasiraso. Rangovinés organizacijos operatyvinis remonto personalas apie tai praneéé
TVT budin¢iam dispeceriui.

‘ .8.8. Atlikti perjungimus ir ruosti darbo vietas darbams ES-2, ES-3, RK-8, RK-2 elektros
jrenginiuose, duoda darbdavio jgalioto asmens tvarkomuoju dokumentu paskirti asmenys.

VIIl SKYRIUS. LEIDIMAS ATLIKTI DARBUS

_ _89. Dugdant leidima dirbti, leidZiantysis kartu su darby vadovu ir darby vykdytoju darbo
vietoje patikrina, ar jvykdytos visos nurodyme ar pavedime nurodytos techninés priemonés, ar
darbo vietos teisingai paruostos, ar pakankama saugos priemoniy saugiam darbui atlikti, ar
pakankama darbuotojy apsaugos nuo elektros kategorija, ar galiojantys darbuotojy energetikos
giarbuotojo kvalifikacijos pazyméjimai. Matant darby vadovui ir darby vykdytojui leidZiantysis,
isbandytu ir patikrintu jtampos indikatoriumi, patikrina darbo vietoje jtampos nebuvima.

) 90. Instruktuodamas (tik darbo vietoje) leidZiantysis nurodo, kokie elektros jrenginiai ar
prl_jungimai yra po jtampa, kokie darbo vietoje yra pavojingi gaisro bei sprogimo poZidriu jrenginiai,
kiti pavojingi veiksniai ir pan., ar darby vadovas ir darby vykdytojas turi galiojantj energetikos
darbuotojo kvalifikacijos pazymejimg. Leidziantysis jsitikines, kad darby vadovas ir darby
vykdytojas jsisavino instruktavima, duoda leidima dirbti pasirasant nurodymo atitinkamoje skiltyje.

91. Leidima dirbti pagal nurodymg leidziantysis, kartu su darby vykdytoju, jformina darbo
vietoje, prie$ tai patikrinus darbo vietos paruo§img ir pasira$o nurodymo atitinkamoje skiltyje.

92. Leidimas dirbti pagal pavedima jforminamas darbo vietoje ,Nurodymy registravimo ir
pavedimy jforminimo Zurnale®.

93. Brigadai gavus leidimg dirbti, tolesne saugos reikalavimy vykdymo priezidra pavedama
darby vykdytojui arba prizitrinciajam.

94. Leidziantysis darbams pagal nurodymus ir pavedimus RK-8, RK-2 elektros jrenginiuose
yra AMS BSE arba EES VBE (darbdavio jgalioto asmens tvarkomuoju dokumentu paskirtas
asmuo).

IX SKYRIUS. DARBUY BAIGIMAS

95. Visiékai baigus darba, brigada sutvarko darbo vieta. Nuima brigados uzdétus jzemiklius,
papildomus aptvarus, Sirmas, apsaugos nuo elektros zenklus bei surenka Siuksles, atliekas.
Sutvarkes darbo vieta darby vykdytojas pasiraSo nurodymo atitinkamoje skiltyje ir pranesa
leidzian&iajam.

96. Leidziantysis (operatyvinis, operatyvinis remonto darbuotojas) gaves pranesimg apie
darby uzbaigima ir darbo vietos sutvarkyma, kartu su darby vykdytoju (prizitrinéiuoju) apzidri
jrenginius bei darbo vieta ir jsitikings, kad nera ¥moniy, pasaliniy daikty, jrankiy ir variai iSvalyta
darbo vieta - pasira$o nurodymo atitinkamoje skiltyje.

97. Darbo vietos, kur buvo taikytos techninés priemonés, sutvarkomos pagal ,Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius  taisykliy® reikalavimus ir tai leidziantysis (operatyvinis
darbuotojas) pasizymi nurodymo atitinkamoje skiltyje ir jformina operatyviniame Zurnale.

98. Perdavimo tinklo departamento elektros jrenginius jjungti leidZia darby vadovas
(nurodyma i$daves darby vadovas). Apie jrenginio jjungima darby vadovas jraso nurodymo skiltyje
LKiti nurodymai®.

X| SKYRIUS. DARBY SUSTABDYMO PROCEDURA

99. Darby vadovas, leidZiantysis ir operatyviniai (operatyviniai remonto) darbuotojai privalo
periodigkai tikrinti, kaip brigada darbo vietoje vykdo saugos taisykliy reikalavimus.

100. Tikrinti visas Bendroveje dirbancias brigadas turi teise: Bendrovés Darbuotojy saugos ir
sveikatos skyriaus (DSS) darbuotojai, administracijos atstovai, atsakingi padalinio darbuotojai.

101. Bendrovés darbuotojy ir rangoviniy organizacijy dirbanciy darbuotojy etilo alkoholio
koncentracija kraujyje (kuri neturi viryti 0,00 promilés), apsvaigimg nuo narkotiniy ar kitokiy
psichotropiniy medziagy gali tikrinti Bendroveés jgalioti asmenys. Nustacius §j pazeidima, bet kokie
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vykdomi darbai yra nedelsiant stabdomi, iSvedama visa brigada i$ darbo vietos.

102. Pastebejus taisykliy pazeidimo atvejus, vykdant darbus pagal nurodymus ar pavedimus
(iskaitant 102 punkto reikalavima) bei nustacius kitas aplinkybes, sudarancias grésme darbuotojy
saugumui, i§ darby vykdytojo (prizitrin€iojo) paimamas nurodymas (nurodymas paimamas tik
dirbant pagal nurodyma) ir brigada i$vedama i§ darbo vietos. Asmuo, nustates pazeidimus,
nurodymo abiejy egzemplioriy kairiajam virSutiniame kampe uzraso varda, pavarde, data, laikg,
darby sustabdymo priezastis ir pasirao. Brigada iSvedama i§ darbo vietos, apie tai informuojamas
darby vadovas. Asmuo sustabdes darbg informuoja atitinkama operatyvinj darbuotoja, kuris
operatyviniame Zurnale uzra$o darby sustabdymo data, laika, priezastis ir nurodymas atiduodamas
darby vykdytojui.

103. Pasalinus pastebétus pazeidimus ir sutrikimus, ES-2 PV, ar EES vadovui leidus, SE-3,
RK-8, RK-2 EES VBE (tvarkomuoju dokumentu paskirtas asmuo) leidZiantysis, dalyvaujant darby
vadovui, gali leisti bendra tvarka brigadai dirbti, fforminant leidima nurodyme.

XIl SKYRIUS. BAIGIAMOJI DALIS

104. Prie$ darby atlikimg Techninio planavimo skyriaus (TPS) arba padalinio, vykdancio $io
skyriaus funkcijas, atsakingas darbuotojas supazindina rangoviniy organizacijy darbuotojus su Siuo
Tvarkos aprasu.

105. Padalinys, ruosiantis medziagg paslaugy pirkimo konkursui privalo nurodyti, kad
rangovas darbus Bendroves elektros jrenginiuose vykdys pagal § Tvarkos aprasa.
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